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TOITURE SILOS
+24.00 A l'ACROTERE

TOITURE LOCAUX ELEC
+24.00 A l'ACROTERE

GARAGE A PONT ROULANT
+41.00 A l'ACROTERE

TOITURE ZONE TERTIAIRE
+24.00 A l'ACROTERE

TOITURE ZONE VESTIAIRES
+24.00 A l'ACROTERE

TOITURE ZONE VISITES
+24.00 A l'ACROTERE
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GRAND PATIO +16.00

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES 
150 A 200 M²

GROUPE TURBO ALTERNATEUR
+16.10 A L'ACROTERE (EN COURS DE DEFINITION)
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VIDE SUR VOLUME FOUR CHAUDIERE

LÉGENDE : LOCAUX

VDI

Non défini

Locaux techniques avec poste de travail

Locaux techniques sans poste de travail

ICPE

Code du travail

Zone accessible au public

Stationnement

Ascenseur

Monte-charge

Accès en  toiture 
depuis le process

Accès en  toiture 
depuis le process

Evacuation

Distance à parcourir

Accès pompiers
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	Feuilles
	32 - SECURITE INCENDIE +39.50


